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Hinweis: Bild ist ein Beispiel W100/W200.
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Am Gerat kann kein separates Ventil angeschlossen werden. 0...50r0...10Vdc
Hinweis:

Hinweis:
') +Ventil ist 0...10Vdc 1mA

Messgerat Messgerat
(vdc) (mAdc)
Quelle Quelle
(Vdc) (mAdc)
Analoger Betrieb
0...20 or 4...20mAdc

Bei Ansteuerung eines Gerates Uber Feldbus oder RS232 ist der Parameter 'control mode' zu verandern, um einen
Sollwert Giber den analogen D-sub Anschliss vorzugeben. Fiir weitere Informationen siehe Dok.Nr. 9.19.023.
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